
Artículo: Agua de consumo de la red -   

DATOS DE LA MUESTRA APORTADOS POR EL SOLICITANTE: Análisis NO SINAC

-Regla decisión ana lisis resultados:comparacion  directa.-(#)Conforme:ISO7218:  [<3ufc=Presencia], [4 a 9 u fc=nºestimado ],ISO8199: [<2ufc=Presencia], [3a9ufc=nºestimado].
total del informe, que aplica, exclusivamente, a la muestra ensayada conforme se recibió. -Esta  dispon ible la incertidumbre(Inc) y tasa de recuperación cuando aplica.
-El solicitante ha proporcionado y es responsable de la muestra, f icha técnica, etiquetado y datos identificativos de esta, si no se indica lo contrario.-Solo se au toriza  la reproducción
-EL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NO ANALITICA (Evaluaciones, Interpre taciones, Etiquetado, Verificaciones de cumplimento legal,  ...) ES EL DEP. DE CONSULTORIA DE AQUIMISA S.L.U.

 N1:Revisar resultado frente a  Legislación;

* Legislación:  R.D. 140 /2003 Y MOD.
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Método:  PEI958:ICP-Masas

 * La muestra presenta exceso de ARSÉNICO (el R.D. 140/2003 establece un máximo de 10 µg/l), (parámetro
marcado "N1").

* Informe Técnico:

SALAMANCA,a 27 de Agosto de 2021

AQUIMISA S.L.U. C.I.F.: B37289923

Nombre: D. Jesus Maria Garcia Sanchez - Director - N.I.F.: 07832211K

Documento Firmado Electrónicamente por:

AYUNTAMIENTO DE TERRADILLOS

Plaza del Ayuntamiento, 1

37882 TERRADILLOS

SALAMANCA

Nº DE MUESTRA: 21_597608

Recibida el: 23/08/2021

Inicio del Ensayo: 24/08/2021 Final de Ensayo: 24/08/2021

Nº de Boletín: 03957006 // 997948

Biocida:(*) Hipoclorito sódico (oxidante)
Confirmación de muestra Nº: 21_587384
Observaciones:(*) Muestra sin tiosulfato

INFORME DE ENSAYO

DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO: 

[4C1FJ7=,&.&&*]

Cod. P.M: 28827
Punto T.M:(*) PM-RED-GRIFO URB.ENCINAR-TERRADILLOS URBANIZA
(*) Fecha T.M: 23/08/2021
Núcleo de población T.M: AYTO. DE TERRADILLOS

       Ensayos                                               Resultado(#) Unidades Método Legislación

 N1 Arsénico 12 µg/l PEI958 <=10

Agua en envase no comercial
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